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Agenda

1. Grundlagen  

2. Allgemeine Anforderungen 

3. Art der Pläne und Inhalt

• Allgemeine Objektinformationen 

• Zusätzliche textliche Erläuterungen 

• Umgebungsplan

• Übersichtsplan 

• Geschossplan/ Geschosspläne 

• Sonderplan/ Sonderpläne 

4. Ausführung

5. Zusammenfassung 
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 

• Feuerwehrpläne sind Führungsmittel, 

• sie dienen der Einsatzvorbereitung, 

• der raschen Orientierung im Einsatz- und Gefahrenfall, 

• sowie zur Lagebeurteilung 

• sie bieten Unterstützung, 

• zur Erstinformation auf der Anfahrt, zur Ordnung des Raumes und als Erkenntnisquelle möglicher Einsatzschwerpunkte, 

• weiterhin liefern sie Detailinformationen, um konkrete Maßnahmen einzuleiten und helfen bei der Lageführung und –

Dokumentation

Feuerwehrpläne gehören nicht zu den Bauvorlagen, können jedoch seitens der Genehmigungsbehörde gefordert werden! 
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Grundlagen
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 

• Feuerwehrpläne, 

• müssen den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort entsprechen,

• müssen mindestens alle 2 Jahre von einer fachkundigen Person geprüft werden, 

• und bei Änderungen am Objekt angepasst und in diesem Zuge mit der zuständigen Behörde abgestimmt werden.

• Selbsthilfeeinrichtungen, Wandhydranten Typ S, tragbare Feuerlöscher, Löschdecken, Brandschutzklappen, Brandmelder, 

sowie Standorte von Brandmelderzentralen und die Kennzeichnung von Rettungswegen dürfen nicht dargestellt werden. 

• Vegetation, sowie festes- und mobiles Inventar welche(s) nicht notwendig sind entfallen 

Abweichungen von den Mindestanforderungen sind nicht zulässig!
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Allgemeine Anforderungen
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 

• Feuerwehrpläne müssen bestehen aus:

  

• Allgemeinen Objektinformationen,

• (Zusätzlichen textlichen Erläuterungen), 

• (Umgebungsplan), 

• Übersichtsplan, 

• Geschossplan/ Geschossplänen und 

• (Sonderplan/ Sonderplänen) 
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Art der Pläne und Inhalt
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
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Allgemeine Objektinformationen
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
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Zusätzliche Textliche Informationen
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
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Zusätzliche Textliche Informationen
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
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Zusätzliche Textliche Informationen
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 

Übersichtsplan 
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen

 Geschossplan/ Geschosspläne   
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 

Sonderpläne 
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 

Sonderpläne 
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 

Feuerwehrpläne sind,

• auf weißem Untergrund im Format A4 (hoch) oder A3 (quer) zu erstellen 

• mit einem Schriftfeld z.B. zur Eintragung einer Registriernummer zu versehen, 

• gegen Nässe und Verschmutzung zu schützen 

• zusätzlich zur Papierform, in digitaler, unveränderlicher Form der zuständigen Stelle zu übergeben 

• Maßstab ist formatfüllend zu wählen und für die Geschoss- und Sonderpläne einheitlich 

• mit einem Raster zu versehen und einem Nordpfeil zu versehen 

• in der Ausrichtung identisch auszuführen, sodass die Hauptzufahrt/ Hauptzugang nach Möglichkeit am unteren Blattrand sind

Bei der Verwendung von Symbolen ist die DIN14034-6 sowie die DIN EN ISO 7010 zu verwenden. Symbolik nach GHS darf zur 

Kennzeichnung von Gefahren nicht verwendet werden!
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Ausführung
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Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 

• Konkretisierung des Anwendungszweck 

• Einführung des Begriffes „Mindestanforderung“ 

• Anpassung der Normativen Verweisung 

• Einführung der Begriffsdefinition nach DIN 14011

• Anpassung der Bestandteile 

• Strukturierung und Festlegung von Inhalten der Textlichen Erläuterungen 

• Anpassung der Ausführung 
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Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick


	Folie 1: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen   nach DIN 14095
	Folie 2: Agenda
	Folie 3: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 4: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 5: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 6: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 7: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 8: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 9: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 10: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 11: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen  
	Folie 12: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 13: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 14: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 
	Folie 15: Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 

